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Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gzelder udelukkendefor den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE Provetype: Udskylningsprove
Temperatur 11,2 °C Afgang, veerk
Lugt* Ingen lugt Provesed i Vindrk
St Nosmal Provedato:  2025-08-20KI. 11:06
Farve* Ingen
Udseende* Klar Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav? | METODE S
Kimtal v. 22°C cfu/ml 3 50 DSENISO622 0,15
Kimtal v. 37°C cfu/ml <1 5 DSENISO6222 0,15
Coliforme bakterier MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quanti Tray 0,06
E. coli MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quanti Tray 0,06
Enterokokker cfu/100 ml <1 i.m. 1S0789922000 0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav) | METODE U
Farvetal Pt mg/l 4,9 15 DSENISO 78872012 15 %
Turbiditet FNU 0,35 1 DSENISO7027-12016 5%
pH pH 7,8 7 - 8,5 DSENISO 105232012
Ledningsevne mS/m 76,1 250 DS/EN 278882003 mod. (v:20°C) 15 %
1t O2 mg/l 11 DS/SO 172892014 5%
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC) C mg/l 1,9 4 DSENISO78872012 5%,
Jemn, total Fe mg/l 0,025 0,2 DS259med ICP 10 %
Mangan, total Mn mg/l 0,002 0,05 DS259med ICP 5%
Ammonium* NH," mg/l < 0,02 0,05 15071502 15 %
Nitrit NO,” mgl 0,010 0,01 DSEN 267772003 6 %
Nitrat NO;~ mg/l 4,6 50 DSENISO103042 10 %
Calcium a2t mgl 90 200 DS259med ICP 10 %
Magnesium Mg®™  mgl 22 50 DS259 med ICP 15%
Methan* CHy  mgl < 0,01 HSGCFID 20 %
Hérdhed, total °dH 18 5830 Beregnet 3,5%
Svovlbrinte* H,S mg/l < 0,02 DS278 15 %

1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring: KON o) < (\(w; \S; A

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. ]

i.m.: Ikke mélelig. U og S :Maleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024) Marie-Louise Andersen. Laborant




